合肥学院专家公寓、研究生公寓、单身教师公寓建设项目-外电工程项目招标文件补疑

(项目编号：2018GJCZ3177-补1)

各投标人：

    本项目概算由200万元调整为280万元。

按业主要求，现对本项目招标文件作出如下补充，招标文件中的工程技术经济要求和本答疑不一致的，以本答疑为准。
第一部分  招标需求
1、 工程概况
本项目分为1个标段，本工程为合肥学院三期配电工程增容项目, 其中包括：高压柜、低压柜、变压器、直流屏、信号屏、电缆等内容.
（1） 土建部分招标范围
1、 电缆沟支架按图计入本次招标范围；
（2） 安装部分招标范围
1、强电工程：
1) 设计图纸中高压柜、低压柜、变压器、直流屏、信号屏、电缆均按实计入. 且满足设计单位、使用单位、建设单位等所有要求，满足强电系统图纸要求.
2、 暂定项目：无。
3、 按项列入清单、措施费的内容，标后不予调整：无
4、 本标段预留金：
本工程预留金14.2万列入合肥学院专家公寓、研究生公寓、单身教师公寓建设项目-外电工程其他项目清单中。
5、 补充图纸及修改图纸的说明：详见图纸目录。
6、 推荐品牌：详见招标文件。
7、 甲供材：无。
8、 总包配合服务费计取：
总承包服务费按控制价（除预留金）的1.5%列入合肥学院专家公寓、研究生公寓、单身教师公寓建设项目-外电工程其他项目清单中，各投标人按各自投标报价（除预留金）的1.5%计入。投标人自行报价，结算时不论投标报价多少均按合同价（除预留金）1.5%予以扣除，支付给总包单位。造成工程款减少的，视为投标人给予招标人的价格优惠。
9、 业主的其他要求及提示：
以下内容清单控制价不再单独列费用，费用均含在投标报价中，投标单位在投标报价中自行综合考虑。
1、 本工程投标单位须按照全程抢工考虑，措施费用应自行考虑在投标报价中，赶工措施方案投标人自行考虑，需满足招标人要求。清单控制价不再单独列费用，费用均含在投标报价中。
2、 投标单位应认真详细勘察现场，因场地限制，不具备材料堆场、搭设加工区、搭设办公区、搭设生活区的，投标人在投标时应充分考虑，需将临时设施搭设等的所有相关费用充分考虑到投标报价中，中标以后不再调整。清单控制价不再单独列费用，费用均含在投标报价中。
3、 招标范围所涉及的专列费用和所有配合费，清单不单列项，均包含在投标报价中，投标报价应综合考虑此部分费用。中标单位必须在完成和配合后，经业主和监理确定后方可列入进度款中支付。对于中标单位拒不按业主及监理要求实施，或实施不符合要求拒不整改的，招标人将给予中标单位按控制价所列费用的两倍予以处罚，同时，招标人直接从结算中扣除上述投标子目费用。
4、 投标人应自行踏勘现场，充分考虑现场已施工完成或正在施工的成品或半成品的保护费用；费用包含在投标报价中，标后不予调整。
5、 须确保消防验收通过，确保水、电接通所有工作内容和排水的畅通；清单控制价不再单独列费用，费用均含在投标报价中，投标单位在投标报价中自行综合考虑，中标后不予调整。
第二部分 ：设计补充说明
1、 安装部分
1、AA3-2回路，在低压配电柜系统图中显示为：WDZN-YJY-4*50+1*25。而在平面图则显示为：WDZB-YJY-4*50+1*25，如图所示，请明确
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答：以系统图为准。
2、AA3-6回路，在低压配电柜系统图中显示为：WDZN-YJY-4*50+1*25。而在平面图则显示为：WDZB-YJY-4*50+1*25，如图所示，请明确
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答：以系统图为准。
3、AA3-4回路，在低压配电柜系统图中显示为：WDZB-YJY-4*35+1*16。而在平面图则显示为：WDZB-YJY-4*50+1*25，如图所示，请明确
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答：以系统图为准。
4、AA4-3回路，在低压配电柜系统图中显示为：WDZN-YJY-4*50+1*25。而在平面图则显示为：WDZB-YJY-4*50+1*25，如图所示，请明确
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答：以系统图为准。
5、AA4-5回路，在低压配电柜系统图中显示为：WDZB-YJY-4*25+1*16。而在平面图则显示为：WDZN-YJY-4*25+1*16，如图所示，请明确
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答：以系统图为准。
6、AA4-7回路，在低压配电柜系统图中显示为：WDZB-YJY-4*35+1*16。而在平面图则显示为：WDZN-YJY-4*35+1*16，如图所示，请明确
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答：为WDZN-YJY-4*35+1*16

7、AA7-1回路，在低压配电柜系统图中显示为：WDZN-YJY-4*50+1*25。而在平面图则显示为：WDZB-YJY-4*50+1*25，如图所示，请明确
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答：以系统图为准。
8、AA7-3回路，在低压配电柜系统图中显示为：WDZN-YJY-4*50+1*25。而在平面图则显示为：WDZB-YJY-4*50+1*25，如图所示，请明确
[image: image14.png]AAT-3

57.0

1.0

57.0

0.80

102.3

OZN-YJY-0.6/1KV-
Lx50+1x25-FC=

bP2

160





[image: image15.png]B1-1,AA3-4~bMI/WDZB-YJY-0.6/1KV - 4195+ 1x95-FC- WE {1 HA o M1

B1-1,AA3-5~bM2/WDZB- Y JY-0.6/1KV-4x 185+ 1x95-F (- WE i G B iaM2

B1-1,AA3-6~bP 1/WDZB-Y JY-0.6/ 1KV -4 x50+1x25-FL - WE KA BRI w2 BEEN A R0 EREPUER)

B1-2 AAT-3~bP2/WDZB-Y Y -0.6/1KV-4x50+1x25-FC - WE #IFA EHE 2 Al RSP 2R

B1-1AA3-T~bP3/WOZB-Y Y -0.6/1KV-Lx50+1x25-FC- WE KR BEH AL EREELIOP3(ER)

B1-2 AAT-L~bPL/WDZB-Y Y -0.6/1KV-4x50+1x25-F (- WE SRR BEH, M ABHEEEEPL (£ B





答：以系统图为准。
9、AA7-4回路，在低压配电柜系统图中显示为：WDZB-YJY-4*35+1*16。而在平面图则显示为：WDZB-YJY-4*50+1*25，如图所示，请明确
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答：以系统图为准.
10、AA7-5回路，在低压配电柜系统图中显示为：WDZN-YJY-4*50+1*25。而在平面图则显示为：WDZB-YJY-4*50+1*25，如图所示，请明确
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答：以系统图为准。
11、 AA8-1回路，在低压配电柜系统图中显示为：WDZB-YJY-4*35+1*16。而在平面图则显示为：WDZN-YJY-4*35+1*16，如图所示，请明确
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答：以系统图为准。
12、无配电房气体灭火图纸，请提供：
答：已有。 详见合肥学院地库气体灭火图纸。 

注：此补疑视同招标文件的组成部分，与招标文件具有同等法律效力，请随时关注安徽合肥公共资源交易中心网站会员库系统发布的信息并及时下载。

我们对招投标过程中给您带来的不便深表歉意，并感谢您对我们工作的理解和支持。
                           安徽诚信项目管理有限公司

                               2018年10月9日
